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КОНТЕЙНЕРАЯ МИКРО-ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА БАЗЕ 
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЭ 
Аннотация. В работе рассмотрена возможность применения модульных 
энерго-генерирующих  систем на основе ВИЭ для энергообеспечения удаленных 
автономных потребителей.  
Для энергообеспечения удаленных децентрализованных или аварийных 
объектов целесообразно комплексное использование местных возобновляемых 
ресурсов (в особенности для районов, куда затруднена поставка органического 
топлива). Комплексные системы на основе ВИЭ предназначены для обеспечения 
потребителей тепловой и электрической энергией. 
      Основная задача разработки – создание контейнерной конструкции с раз-
мещением в ней оборудования ВИЭ, оптимизированного под конкретные усло-
вия территории (с учетом актинометрических и ветровых характеристик, нали-
чия гидротехнических сооружений, рельефа местности, окружающей раститель-
ности, сельскохозяйственных производств). Размещение оборудования в контей-
нере выполняется в соответствии с требованиями эргономики, ОТ и ТБ и удоб-
ства пользования потребителем [1].  
Пример контейнера с развернутой системой ВИЭ приведён на рис. 1. 
  Рис. 1. Общий вид макета-контейнера с развернутой системой ВИЭ    
1 – ВЭУ; 2 – ФЭП; 3 – 20 футовый контейнер для оборудования ВИЭ; 4 – АКБ;  
5 –  Емкость для горючего 
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        Среди задач, которые могли бы, в частности, решать комплексные модули 
ВИЭ [2] в контейнерном исполнении:  
         - надежное энергоснабжение средств связи и жизнеобеспечения для Мино-
бороны на удаленных объектах (разведывательные пункты, «точки», госпитали; 
временные военные городки); 
         - энергоснабжение аварийных участков и строящихся объектов Минтранса; 
         - решение задач Министерства ЧС по энергоснабжению в период катастроф 
и природных катаклизмов; 
         - катодная защита подземных участков нефте- и газопроводов; 
         - обеспечение электрической и тепловой энергией коттеджных поселков и 
коллективных садов, метеостанций, геологических партий, пастбищ и пасек;  
         -энергоснабжение удаленных или децентрализованных объектов инфра-
структуры: мачт сотовой связи, маяков, систем связи и военных объектов. 
Для повышения эффективности модульного комплекса ВИЭ необходимо 
выполнить расчет оптимальной конфигурации (состава и мощности каждого 
вида оборудования). Уточнённая конфигурация контейнера зависит от конкрет-
ных условий территории, на которой предполагается его использование [3]. Оп-
тимизация может осуществляется с использованием специально разработанных 
отечественных компьютерных программ «АРК-ВИЭ», VizProRES [4] с примене-
нием математических методов оптимизации (метода «ветвей и границ» или «вы-
пуклой функции»).  
Компоновка оборудования внутри контейнера является непростой задачей, 
т. к. необходимо разместить различные виды ВИЭ в разобранном виде и иметь 
возможность их быстрого развертывания на месте дислокации. 
Схема размещения оборудования в контейнере представлена на рис. 2. 
 
 
Рис. 2.  Схема размещения основного и вспомогательного оборудования ВИЭ в микромодуле 
высокой заводской готовности 
1 – платформа контейнера;  2 – бак;  3 – ФЭП; 4 – СК;  5 – ДГ;  6 – АКБ; 7 – инвертор;  
8 – ШР; 9 – емкость для горючего; 10 – мГЭС 
 
Возможный набор основного оборудования (таблица) в транспортном кон-
тейнере:  
‒ дизельгенератор (ДГ),  
‒ фотоэлектрические преобразователи (ФЭП),  
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‒ ветроэнергетические установки (ВЭУ),  
‒ микроГЭС (мГЭС),  
‒ тепловой насос,  
‒ биогазовая установка (БГУ) и др. 
 





Солнечные панели ФЭС, кВт 0,250 8 2 
Ветроэнергетическая установка, кВт 1 2 2 
АКБ гелиевые, А·ч 200 12 2400 
Инвертор, кВт 6 1 6 
Дизельгенератор, кВт   5 1 5 
мГЭС с ротором «Банки», кВт 2,5 1 2,5 
Солнечный коллектор вакуумный, 
кВт (т)  
1,2 5  
1 2 3 4 
Емкость для горючего, л 200 1 200 
Шкаф распределительный - 1  
Пульт управления - 1  
Набор подключенных розеток - 5-10  
Шлейф (кабель к потребителю), м 100 1 100 
Аппаратура КИП и дистанционного 
контроля 
- 1  
Резервуар-теплообменник (бак-акку-
мулятор), л  
200 1 200 
 
Для обеспечения функционирования потребителей контейнер оборудуется 
вспомогательными устройствами: инвертором, контроллером, АКБ, LED-
светильниками, распределительным шкафом (ШР), набором кабелей, комплек-
том розеток. Характеристики оборудования в транспортном контейнере пред-
ставлены в таблице. 
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